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1. はじめに 

フロン排出抑制法が施行されて１年 

第一種特定製品を所有する 
「管理者の取組実態」を 
アンケート、ヒアリング調査した。 

P1 



２. 調査の概要 

＜調査主体＞ 東京都環境局環境改善部環境保安課 
＜実施機関＞ 東京都冷凍空調設備協会 
＜調査時期＞ 平成27年6月～平成28年3月 

＜目的＞フロン排出抑制法に基づき、管理者に対する 
    助言、指導等や、機器の低GWP化、ノンフ 
    ロン化対策の促進を的確に行っていくため、 
    現状の管理状況について把握する。 

＜調査対象＞ 東京都内 308 事業所 
＜対象機器＞ ターボ冷凍機、チリングユニット、店舗用エアコン、 

       ビル用マルチエアコン、冷凍冷蔵ショーケース、 

       コンデンシングユニットなど 4,459 台 

P2 



２. 調査の概要 P3 ～ 調査事業所 分布 ～ 

小金井:５ 

町田:５ 

八王子:3 
府中:3 

立川:3 

港:40 
中央:23 

品川:7 

葛飾:7 

目黒:7 

荒川:2 

足立:2 
北:3 

練馬:6 

大田:10 

渋谷:13 

新宿:15 

世田谷:12 

千代田:31 

墨田:５ 

江東:13 

文京:9 豊島:14 
台東:14 

杉並:３ 

中野:3 
江戸川:23 

板橋:3 

2事業所：調布・武蔵野・昭島 

23区 

23区以外 

1事業所：あきる野・稲城・青梅 
      多摩・東久留米・東村山 
      東大和・日野・福生 



２. 調査の概要 P4 ～ 調査事業所の業種 ～ 

件数 業種名 
不動産業・物品賃貸業 
卸売業・小売業 
製造業 
サービス業 
医療・福祉 
建設業 
宿泊業・飲食サービス業 
教育・学習支援業 
その他 

72 
42 

12 
10 

54 

36 
36 

26 
20 



P5 ～ 調査事業所の建物規模 ～ 

※ 未記入があるので合計は 308 件ではない 

500 m2 以下 
     501 m2 ～ 1,001 m2   
1,001 m2 ～ 5,000 m2 

5,001 m2 以上 

件数 延床面積 

118 
52 

67 
57 

２. 調査の概要 



P6 ～ 機種別の台数 ～ 

その他：487台 

コンデンシング 
ユニット：142台 

ビル用マルチエアコン：1792台 

店舗用エアコン：882台 

チリングユニット：64台 

ターボ冷凍機：50台 

冷凍冷蔵 
ショーケース：1042台 

調査全台数：4,459台 

２. 調査の概要 



P7 ～ 機種別の平均冷媒充塡量kg ～ 

機種別の 
平均冷媒充塡量/台 

その他：2.3kg 

コンデンシング 
ユニット：35.5kg 

ビル用マルチエアコン：8.0kg 

店舗用エアコン：4.1kg 

チリング 
ユニット：91.1kg 

ターボ冷凍機：653.0kg 

冷凍冷蔵 
ショーケース：0.2kg 

２. 調査の概要 



P8 ～ 機種別の合計冷媒充塡量トン ～ 

機種別の 
合計冷媒充塡量/台 

その他：1.1トン 

コンデンシングユニット：5.0トン 

ビル用マルチエアコン 
：14.3トン 

チリング 
ユニット：5.8トン 

ターボ冷凍機：32.7トン 

冷凍冷蔵ショーケース 
：0.2トン 

店舗用エアコン 
：3.7トン 

合計：62.9トン 

２. 調査の概要 



HFC HCFC CFC 

店舗用エアコン 

60 40 20 100 
％ 

80 

ビルマルチエアコン 
冷凍冷蔵ショーケース 
コンデンシングユニット 
その他 

ターボ冷凍機 
チリングユニット 

機 種 
冷媒の種類 

～ 機種別の冷媒の種類 ～ P9 ２. 調査の概要 



３. 管理の実態 ～ 法改正の認知度合い ～ 

法改正 
の認知 
（件） 

点検義務を 
知っていた：189 

無回答：9 
知らなかった：24 

回収業者・整備業者から 
聞いて知った：86 
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～ 契約形態 ～ 

年間保守管理委託：197 

無回答：42 
フィルタ清掃：2 

契約なし：3 

都度修理：48 

自己管理：15 

検討中：1 

契約形態 
（件） 

P11 ３. 管理の実態 



～ 契約の理由 ～ P12 

高圧ガス保安施設 
法改正で点検が義務付けられたから 

その他 

従来からの年間契約 

導入後不具合発生 

契約の理由 
174 

39 
3 

2 
7 

件数 

３. 管理の実態 



～ 点検の開始時期 ～ 

点検開始 
時期(件) 

P13 

機器の設置時から：172 

その他：37 

平成27年4月以降 
(法施行以降)：85 

機器の不具合発生以降:14 

３. 管理の実態 



～ 点検を行うに至った動機 ～ P14 

建物管理の一環 
衛生環境を維持するため 
その他 

法に基づく取組だから 
機器の長寿命化のため 

点検を行うに至った動機 

※ 複数回答あり 

件数 
184 

112 

97 
24 

15 

３. 管理の実態 



～ 点検の頻度と方法 ～ P15  

171 

14 

13 
111 

2 

※ 有効回答のみ記載 
簡易点検 定期点検 

日単位 

月単位 
週単位 

年単位 
頻
度
 

間接法 

目視確認 
直接法 

方
法
 

0 177 

16 
0 
0 

19 

206 
79 

46 

３. 管理の実態 



～ 点検の結果 ～ P16  

※ 有効回答のみで集計 

異常を発見 

・熱交換器汚れ 
・ファンモータ異音 
・グリル割れ 

・フレア緩み 

漏れを発見 

簡易点検 定期点検 ●点検結果 

1.9 ％ 

0.5 ％ 

3.3 ％ 

0.6 ％ 

・ファンモータ異音 
・外観劣化 
・電磁弁コイル腐食 

３. 管理の実態 



～ 充塡の状況 ～ P17  

※ 有効回答のみで集計 

点検の結果 充塡した 

低GWP冷媒に入替 
（充塡基準遵守②） 

簡易点検 定期点検 ●充塡の状況 

0.6 ％ 

8.1 ％ 

3.5 ％ 

2.5 ％ 

88.9 ％ 94.7 ％ 修理完了後 充塡した 
（充塡基準遵守①） 

３. 管理の実態 



～ 過去の状況 ～ P18  

※ 有効回答のみで集計 

●過去に漏えいの履歴あり 17.0 ％ 

きず・こすれ 
締め付け不足 
熱膨張・収縮 

疲労・腐食・へたり 
振動 

漏えいの原因 件数 

50 
16 

10 
9 
8 

３. 管理の実態 



～ 機器更新の予定 ～ P19  

現在の使用機器(CFC、HCFC)の更新について 

その他 
：172 

特定年度を予定：37 

修理ができなく 
なった時：149 

更新予定 
（件） 

3 

16 

2 3 
0 

13 

‘16 ‘20～ ‘18 
年度 

３. 管理の実態 



～ 機器更新ポイント ～  P20  

メーカーや整備業者と相談 

維持管理のしやすさ 
（管理、メンテ会社との付合い等） 

法に基づく点検義務のない機器 
（ノンフロン機器） 

経済性 
（価格、運転経費、省エネ性等） 

環境影響の少ない冷媒の機器 
（低GWP、ノンフロン機器） 

更新の場合の機器選択のポイント 

117 

31 

件数 

安全性 
（炭化水素系の冷媒は避ける等） 

その他 

126 

216 

28 

35 

41 

※ 複数回答あり 

３. 管理の実態 



～ 管理者の取組 ～  P21  

経年機更新計画の策定 

点検技術教育の実施 

専門業者へ点検作業委託 

点検資格者の育成または採用 

管理者が工夫していること 

14 

件数 

管理システムの構築 

その他（24時間監視、種々試行） 

28 

111 

9 

4 

27 

４. 取組事例 
法改正にともなう取組の変化（管理者） 



～ 整備・充塡回収業者の取組 ～  P22  

フロン類取扱技術者など資格取得推進 

作業時漏えいを抑える作業方法の改善 

自社で取組んでいること 

80 

件数 

作業時漏えいを抑える施工技術の習得 

その他（24時間監視） 

97 

2 

277 

４. 取組事例 
法改正にともなう取組の変化 

（整備・充塡回収業者） 



 P23  

説明書類の作成 
経年機器更新の提案 
点検記録簿の配布 

管理者業務代行の提案 

管理者に対する取組 

23 

件数 

適正作業遵守啓蒙 
勉強会の実施 

106 

189 

11 
３ 

41 

４. 取組事例 
法改正にともなう取組の変化 （整備・充塡回収業者） 

その他（法質問対応、延命提案） 

電子的記録簿の提案 
20 

128 

～ 整備・充塡回収業者の取組 ～ 



５. おわりに 

スポットクーラー 冷水機 
観賞魚用クーラー 

冷却機能付き 
医療用、化学分析機器 特殊自動車のエアコン 業務用除湿機 

 P24  
業務用冷凍冷蔵、空調設備機器のほか 
このような機器も第一種特定製品です。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AB-%E5%BA%8A%E7%BD%AE%E5%9E%8B-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3-JA-SP25N-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88/dp/B01DIKUEKO/ref=lp_2354281051_1_1?s=appliances&ie=UTF8&qid=1475559586&sr=1-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tokyucar-roadsweeper.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/shopping/RV=1/RU=aHR0cDovL3Jkc2lnLnlhaG9vLmNvLmpwL3NlYXJjaC9kaXJlY3QvcHJvbW9kZC9ldnQ9MTE2NDczL1JWPTEvUkU9MTQ3NTg5Mjk3Ni9SSD1jbVJ6YVdjdWVXRm9iMjh1WTI4dWFuQS0vUkI9L1JVPWFIUjBjRG92TDNOMGIzSmxMbk5vYjNCd2FXNW5MbmxoYUc5dkxtTnZMbXB3TDJ4dmRYQmxMMlJ6YmkwNE56UXVhSFJ0YkEtLS9SUz1eQURBWVpLVTFXX3llbFdtQTJ5Sy4yczJPUFBWUkU0LQ--;_ylt=A7dPIwJvBfdXViMA6BmkKdhE;_ylu=X3oDMTBhdjQ0YWRiBHZ0aWQDU1MwMDI-


ご清聴 ありがとうございました 
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