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東京都低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器認定要綱 

 

制定 平成元年2月16日付63環大規第2 0 2号 

最終改正 令和５年 月 日付４環改大第  号 

（目的） 

第１条 この要綱は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条

例第２１５号）第１２７条第２項の規定に基づき、窒素酸化物及び二酸化炭素の排出量が

少ないと認められる小規模燃焼機器（以下「低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器」という。）

の認定及び情報の提供に当たって必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（対象） 

第２条 この要綱が対象とする低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器は、冷暖房、給湯等の用

途に用いる次の各号に掲げる機器とする。 

 一 小型ボイラー類 

次に掲げる機器のうち、大気汚染防止法施行規則（昭和４６年６月２２日厚生省・通

商産業省令第１号）第２条により算定された伝熱面積が１０㎡未満であり、かつ、熱出

力が３５ｋＷ以上のもの 

ア 蒸気ボイラー 

イ 温水ボイラー（ウに該当するものを除く。以下同じ。） 

ウ 給湯器（先止め式のものに限る。以下同じ。） 

エ 温水発生機 

オ 冷温水発生機 

 二 内燃機関類 

次に掲げる機器のうち、燃焼能力が重油に換算した量で１時間当たり５リットル未

満のもの 

ア ガスヒートポンプ 

イ 発電出力５キロワット以上のコージェネレーションユニット（原動機がガス機関

であるものに限る。以下同じ。） 

 

（認定基準） 

第３条 低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

一 窒素酸化物 

窒素酸化物の排出濃度の基準は、著しく排出濃度が低い「超低ＮＯｘ」と排出濃度が

低い「低ＮＯｘ」の２段階とする。 

ア 小型ボイラ－類 

資料２－１ 
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使用燃料 燃焼機器の種類 
窒素酸化物の排出濃度 

超低ＮＯｘ 低ＮＯｘ 

ガス 

燃料 

水素燃料 
蒸気ボイラー 

温水発生機 
４０ｐｐｍ以下 ５０ｐｐｍ以下 

水素燃料以外 
給湯器 ５０ｐｐｍ以下 ６０ｐｐｍ以下 

給湯器以外 ４０ｐｐｍ以下 ５０ｐｐｍ以下 

液体燃料 全て ６０ｐｐｍ以下 ７０ｐｐｍ以下 

備考 １ 排出濃度は、酸素濃度を０％に換算した値とする。 

     ２ 水素燃料を使用する蒸気ボイラー及び温水発生機は、水素燃料のみを使

用するものとする。 

 

イ 内燃機関類 

燃焼機器の種類 
出力区分 

（冷房能力） 

窒素酸化物の排出濃度 

超低ＮＯｘ 低ＮＯｘ 

ガスヒ－トポンプ 

４５ｋＷ以上 
１２モ－ド 

８０ｐｐｍ以下 

１２モ－ド 

９０ｐｐｍ以下 

４５ｋＷ未満 
１２モ－ド 

８０ｐｐｍ以下 

１２モ－ド 

１００ｐｐｍ以下 

コージェネレー 

ションユニット 
― ― １５０ｐｐｍ以下 

備考 排出濃度は、酸素濃度を０％に換算した値とする。 

 

二 効率 

二酸化炭素の排出量の指標として、本制度では機器の効率を用いる。 

効率の基準は、著しく効率が高い「超高効率」と効率が高い「高効率」の２段階とす

る。ただし、使用燃料が水素燃料の場合は、認定の基準として機器の効率は用いない。 

ア 小型ボイラー類 

 燃焼機器の種類 
効  率 

超高効率 高効率 

蒸気ボイラー 
伝熱面積５㎡以上 ９７％以上 ９０％以上 

伝熱面積５㎡未満 ９５％以上 ９０％以上 

温水ボイラー ９３％以上 ８８％以上 

給湯器 ９５％以上 ９０％以上 

温水発生機 ９５％以上 ８８％以上 

備考 １ 効率は、東京都低ＮＯｘ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の試験実施要領で機器ご

とに指定する効率とする。 
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２ 伝熱面積５㎡以上の蒸気ボイラーで使用燃料が液体燃料の場合の超高効率

の基準は、効率９６％以上とする。 

３ 伝熱面積５㎡未満の蒸気ボイラーで使用燃料が液体燃料の場合の高効率の

基準は、効率８９％以上とする。 

 

燃焼機器の種類 出力区分 
効  率 

超高効率 高効率 

冷温水発生機 
３５２ｋＷ以上 １．４以上 １．２以上 

３５２ｋＷ未満 １．３以上 １．１以上 

備考 効率は、ＣＯＰ（冷房成績係数）による。 

 

イ 内燃機関類  

燃焼機器の種類 
出力区分 

（冷房能力） 

効  率 

超高効率 高効率 

ガスヒートポンプ 

５６ｋＷ以上 １．８８以上 １．７０以上 

５６ｋＷ未満 

４５ｋＷ以上 
１．８０以上 １．５９以上 

４５ｋＷ未満 

３５．５ｋＷ以上 
１．６４以上 １．４６以上 

３５．５ｋＷ未満 

２８ｋＷ以上 
１．３８以上 １．２７以上 

２８ｋＷ未満 １．２３以上 １．１２以上 

備考 効率は、ＡＰＦｐ（期間成績係数）による。 

ＪＩＳに適合しない発電装置付及び複数稼動可能な機種等については、その

基本となるガスヒートポンプ単体での効率とする。 

 

燃焼機器の種類 
効  率 

超高効率 高効率 

コージェネレーションユニット ― ８５％以上 

備考 効率は、ＣＧＵ発電端総合効率による。 

      

２ 認定区分は次の各号に掲げるとおりとする。 

一 超低ＮＯｘ及び超高効率の両方の基準に適合するものを「グレードＡＡ」と称す。 

二 低ＮＯｘ及び高効率の両方の基準に適合するもの（前号に該当するものを除く。）を

「グレードＡ」と称す。 

三 前２号の規定にかかわらず、水素燃料を使用する蒸気ボイラー又は温水発生機であ
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って、超低ＮＯｘの基準に適合するものを「グレードＨＨ」と称す。 

四 第一号及び第二号の規定にかかわらず、水素燃料を使用する蒸気ボイラー又は温水

発生機であって、低ＮＯｘの基準に適合するもの（前号に該当するものを除く。）を「グ

レードＨ」と称す。 

 

（認定の申請） 

第４条 低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の認定を受けようとする者（以下「申請者」と

いう。）は、次の各号に掲げる事項を記載した様式１による認定申請書を知事に提出しな

ければならない。ただし、水素燃料を使用する蒸気ボイラー及び温水発生機については、

第八号の記載を省略することができる。 

 一 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地） 

 二 燃焼機器の種類及び代表型式 

 三 燃料の種類 

 四 燃焼機器の構造等 

 五 窒素酸化物低減の方式 

 六 窒素酸化物排出試験の結果 

 七 効率向上の方式 

八 効率試験の結果 

２ 前項第六号の窒素酸化物排出試験は、別に定める要領に基づき、計量証明事業者（計量

法（平成４年法律第５１号）第１０７条の登録者）又は産業標準化法に規定する登録認証

機関（当該機器に係る認証を行うものに限る。以下「登録認証機関」という。 ）に実施

させるものとする。ただし、ガスヒートポンプについては、日本産業規格Ｂ８６２７に規

定する方法で実施したことが公的な第三者機関により確認できる場合は、窒素酸化物排

出試験を申請者が実施できるものとする。 

３ 第１項第八号の効率試験は、別に定める要領に基づき、申請者が自ら実施するか、又は

登録認証機関に実施させるものとする。 

４ 第１項の規定による申請をしようとする者は、知事が指定する電子情報処理組織を利

用して、同項の認定申請書に記載すべき事項を知事に送信することによって、認定申請書

の提出に代えることができる。 

 

（低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器認定委員会） 

第５条 知事は、低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の認定審査その他この要綱の施行に必

要な事項について意見を聴取するため、低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器認定委員会（以

下「認定委員会」という。）を置く。 

２ 認定委員会の組織及び運営に必要な事項については、別に要領で定める。 
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（認定） 

第６条 知事は、第４条第１項の認定申請書の提出があったときは、認定委員会の意見を聴

いた上で、当該申請に係る機器をグレードＡＡ、グレードＡ、グレードＨＨ又はグレード

Ｈとして認定するか否かを決定する。 

２ 前項の決定においては、第３条の認定基準に基づき次に掲げるとおり認定するものと

する。 

 一 超低ＮＯｘ及び超高効率に適合した機器は「グレードＡＡ」として認定する。 

 二 低ＮＯｘ及び高効率に適合した機器（前号に該当するものを除く。）は「グレードＡ」

として認定する。 

 三 前２号の規定にかかわらず、水素燃料を使用する蒸気ボイラー又は温水発生機であ

って超低ＮＯｘに適合した機器は「グレードＨＨ」として認定する。 

 四 第一号及び第二号の規定にかかわらず、水素燃料を使用する蒸気ボイラー又は温水

発生機であって低ＮＯｘに適合した機器（前号に該当するものを除く。）は「グレード

Ｈ」として認定する。 

３ 知事は、申請者に対し、認定審査に必要な事項について、資料の提出及び説明を求める

ことができる。 

 

（認定書の交付等） 

第７条 知事は、低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の認定を決定したときは、当該申請者

に対し、様式２の１、様式２の２、様式２の３又は様式２の４による認定書（以下「認定

書」という。）を交付する。 

２ 認定書の交付を受けた者（以下「認定機器製造等事業者」という。）は、機器への認定

ラベル（様式３）の貼付、印刷物への記載、インターネットの利用による公表その他の方

法により、当該機器が低ＮＯｘ・低ＣＯ２小規模燃焼機器であることをわかりやすく表示

するものとする。 

３ 知事は、認定をしないことを決定したときは、当該申請者に対し、様式４によりその旨

を通知する。 

 

（認定の取消し） 

第８条 知事は、認定機器が、次の各号のいずれかに該当する場合には、認定の決定を取り

消すことができる。 

一 偽りの申請その他不正の手段により認定を受けたとき。 

二 小規模燃焼機器に当たらないことが明らかとなったとき。 

三 認定基準に適合しないことが明らかとなったとき。 

四 当該機器に係る認定機器製造等事業者が、正当な理由なくこの要綱の規定を遵守し
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なかったとき。 

２ 知事は、前項の規定により認定を取り消そうとする場合には、当該機器に係る認定機器

製造等事業者に対し、取消しの原因となる事実を通知し、弁明の機会を付与する。 

 

（認定の公示） 

第９条 知事は、低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の認定を決定したときは、申請者の氏

名又は名称並びに認定機器の種類及び代表型式の名称を公示するものとする。 

２ 前項の規定は、認定の取消しを決定したときについて準用する。 

 

（報告） 

第１０条 知事は、この要綱の施行に必要な限度において、認定機器製造等事業者に対し、

低ＮＯｘ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の製造及び販売の状況の報告を求めるものとし、また、

その他の事項の報告を求めることができる。 

 

（氏名の変更等） 

第１１条 認定機器製造等事業者は、氏名若しくは住所（法人にあっては名称、代表者の氏

名又は主たる事務所の所在地）又は認定機器の代表型式の名称に変更があったときは、速

やかにその旨を知事に届け出なければならない。 

２ 第９条第１項の規定は、前項の変更（住所又は代表者の氏名若しくは主たる事務所の所

在地の変更を除く。）の届出があったときについて準用する。 

 

（承継） 

第１２条 認定機器製造等事業者について相続、合併又は分割（低ＮＯｘ・低ＣＯ２小規模

燃焼機器を製造する事業を承継させるものに限る。）があったときは、相続人、合併後存

続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人

は、当該認定書の交付を受けた者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により認定機器製造等事業者の地位を承継した者は、別に要領で定めると

ころにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。 

３ 知事は、前項の規定による届出があった場合には、その旨を公示する。 

 

（検査） 

第１３条 知事は、この要綱の施行に必要な限度において関係職員に、認定機器製造等事業

者の同意を得て、その事業所に立ち入り、低ＮＯｘ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の試験手順

及び試験結果を記録した帳簿、試験に用いた測定装置その他の物件若しくは低ＮＯｘ・低

ＣＯ２小規模燃焼機器に係る製造、出荷時の検査その他の業務の状況検査をさせることが

できる。 
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２ 前項の規定により検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示し

なければならない。 

 

附 則 （平成元年２月１６日 ６３環大規第２０２号） 

 この要綱は、平成元年３月１日から施行する。 

附 則 （平成６年２月１５日 ５環大規第２２３号） 

 この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則 （平成８年２月７日 ７環大規第２４３号） 

 この要綱は、平成８年４月１５日から施行する。 

附 則 （平成１０年３月２８日 ９環大規第２８３号） 

 この要綱は、平成１０年７月１日から施行する。 

附 則 （平成１３年３月１２日 １２環改規第５４５号） 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２１年３月１０日 ２０環改規第９２４号） 

１ この要綱は、平成２１年３月１０日から施行する。 

２ この要綱の施行日前に認定した機器は、改正前の東京都低ＮＯｘ小規模燃焼機器認定

要綱第７条第２項の認定証票を当分の間、貼付することができる。 

附 則 （平成２５年３月５日 ２４環改大第６９３号） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２６年１０月３０日 ２６環改大第４５５号） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行日前に認定した機器は、改正前の東京都低ＮＯｘ・ＣＯ２小規模燃焼機

器認定要綱第７条第２項の認定証票を当分の間、貼付することができる。 

３ この要綱の施行日前に認定した機器について、改正後の要綱に基づく認定を受けよう

とする者は、改めて第４条の規定により認定を申請しなければならない。この場合におい

て、第４条第１項第６号の窒素酸化物排出試験及び同項第８号の効率試験は、省略するこ

とができる。 

附 則 （平成２８年１月２２日 ２７環改大第５８６号） 

 この要綱は、平成２８年１月２２日から施行する。 

附 則 （平成２８年３月１７日 ２７環改大第６９４号） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この要綱の第３条第１項第１号の窒素酸化物のガスヒートポンプに関する認定基準は、

平成３０年３月３１日までその適用を猶予し、その間は従前の例による。 

附 則 （平成３１年３月２９日 ３０環改大第１０１６号） 

 この要綱は、平成３１年３月２９日から施行する。 

附 則 （令和元年９月３０日 ３１環改大第４９８号） 
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 この要綱は、令和元年９月３０日から施行する。 

附 則 （令和３年５月 10日 ３環改大第１９０号） 

１ この要綱は、令和３年５月 10日から施行する。 

２ この要綱の第３条第１項の水素燃料を使用する蒸気ボイラーに係る認定基準は、当分

の間、適用するものとし、都は、今後の申請状況等を踏まえ、必要な見直しを行うものと

する。 

附 則 （令和５年 月 日 ４環改大第   号） 

 この要綱は、令和５年 月 日から施行する。 
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改正案 現行 

東京都低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器認定要綱 

 

制定 平成元年2月16日付63環大規第2 0 2号 

最終改正 令和５年 月 日付４環改大第 号 

 

第１条及び第２条 （現行のとおり） 

 

（認定基準） 

第３条 （現行のとおり） 

一 窒素酸化物 

窒素酸化物の排出濃度の基準は、著しく排出濃度が低い「超低

ＮＯｘ」と排出濃度が低い「低ＮＯｘ」の２段階とする。 

ア 小型ボイラー類 

使用燃料 燃焼機器の種類 
窒素酸化物の排出濃度 

超低ＮＯｘ 低ＮＯｘ 

ガス 

燃料 

水素燃料 
蒸気ボイラー 

温水発生機 
４０ｐｐｍ以下 ５０ｐｐｍ以下 

水素燃料

以外 

給湯器 ５０ｐｐｍ以下 ６０ｐｐｍ以下 

給湯器以外 ４０ｐｐｍ以下 ５０ｐｐｍ以下 

液体燃料 全て ６０ｐｐｍ以下 ７０ｐｐｍ以下 

備考 １ 排出濃度は、酸素濃度を０％に換算した値とする。 

２ 水素燃料を使用する蒸気ボイラー及び温水発生機は、水

素燃料のみを使用するものとする。 

東京都低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器認定要綱 

 

制定 平成元年2月16日付63環大規第2 0 2号 

最終改正 令和３年5月10日付３環改大第1 9 0号 

 

第１条及び第２条 （略） 

 

（認定基準） 

第３条 （略） 

一 窒素酸化物 

窒素酸化物の排出濃度の基準は、著しく排出濃度が低い「超低

ＮＯｘ」と排出濃度が低い「低ＮＯｘ」の２段階とする。 

ア 小型ボイラー類 

使用燃料 燃焼機器の種類 
窒素酸化物の排出濃度 

超低ＮＯｘ 低ＮＯｘ 

ガス 

燃料 

水素燃料 蒸気ボイラー ― ５０ｐｐｍ以下 

水素燃料

以外 

給湯器 ５０ｐｐｍ以下 ６０ｐｐｍ以下 

給湯器以外 ４０ｐｐｍ以下 ５０ｐｐｍ以下 

液体燃料 全て ６０ｐｐｍ以下 ７０ｐｐｍ以下 

備考 １ 排出濃度は、酸素濃度を０％に換算した値とする。 

２ 水素燃料を使用する蒸気ボイラーは、水素燃料のみを使用

するものとする。 

 

（案）                      

東京都低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器認定要綱 新旧対照表          
資料２－２ 
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イ 内燃機関類（現行のとおり） 

 

二 効率 

  二酸化炭素の排出量の指標として、本制度では機器の効率を用

いる。 

効率の基準は、著しく効率が高い「超高効率」と効率が高い「高

効率」の２段階とする。ただし、使用燃料が水素燃料の場合は、認

定の基準として機器の効率は用いない。 

ア 小型ボイラー類 

 燃焼機器の種類 
効  率 

超高効率 高効率 

蒸気ボイラー 
伝熱面積５㎡以上 ９７％以上 ９０％以上 

伝熱面積５㎡未満 ９５％以上 ９０％以上 

温水ボイラー ９３％以上 ８８％以上 

給湯器 ９５％以上 ９０％以上 

温水発生機 ９５％以上 ８８％以上 

備考 １ 効率は、東京都低ＮＯｘ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の試

験実施要領で機器ごとに指定する効率とする。 

２ 伝熱面積５㎡以上の蒸気ボイラーで使用燃料が液体燃

料の場合の超高効率の基準は、効率９６％以上とする。 

３ 伝熱面積５㎡未満の蒸気ボイラーで使用燃料が液体燃

料の場合の高効率の基準は、効率８９％以上とする。 

（削除） 

 

イ 内燃機関類（略） 

 

二 効率 

  二酸化炭素の排出量の指標として、本制度では機器の効率を用

いる。 

効率の基準は、著しく効率が高い「超高効率」と効率が高い「高

効率」の２段階とする。 

ア 小型ボイラー類 

 燃焼機器の種類 
効  率 

超高効率 高効率 

蒸気ボイラー 
伝熱面積５㎡以上 ９７％以上 ９０％以上 

伝熱面積５㎡未満 ９５％以上 ９０％以上 

温水ボイラー ９３％以上 ８８％以上 

給湯器 ９５％以上 ９０％以上 

温水発生機 ９５％以上 ８８％以上 

備考 １ 効率は、東京都低ＮＯｘ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の試

験実施要領で機器ごとに指定する効率とする。 

２ 伝熱面積５㎡以上の蒸気ボイラーで使用燃料が液体燃

料の場合の超高効率の基準は、効率９６％以上とする。 

３ 伝熱面積５㎡未満の蒸気ボイラーで使用燃料が液体燃

料の場合の高効率の基準は、効率８９％以上とする。 

４ 蒸気ボイラーで使用燃料が水素燃料の場合は、認定の

基準として機器の効率は用いない。 
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燃焼機器の種類 出力区分 
効  率 

超高効率 高効率 

冷温水発生機 
３５２ｋＷ以上 １．４以上 １．２以上 

３５２ｋＷ未満 １．３以上 １．１以上 

備考 効率は、ＣＯＰ（冷房成績係数）による。 

 

イ 内燃機関類（現行のとおり） 

      

２ 認定区分は次の各号に掲げるとおりとする。 

一 超低ＮＯｘ及び超高効率の両方の基準に適合するものを「グレ

ードＡＡ」と称す。 

二 低ＮＯｘ及び高効率の両方の基準に適合するもの（前号に該当

するものを除く。）を「グレードＡ」と称す。 

三 前２号の規定にかかわらず、水素燃料を使用する蒸気ボイラー

又は温水発生機であって、超低ＮＯｘの基準に適合するものを「グ

レードＨＨ」と称す。 

四 第一号及び第二号の規定にかかわらず、水素燃料を使用する蒸

気ボイラー又は温水発生機であって、低ＮＯｘの基準に適合する

もの（前号に該当するものを除く。）を「グレードＨ」と称す。 

 

第４条 低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の認定を受けようとする者

（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げる事項を記載した様

式１による認定申請書を知事に提出しなければならない。ただし、

水素燃料を使用する蒸気ボイラー及び温水発生機については、第八

号の記載を省略することができる。 

燃焼機器の種類 出力区分 
効  率 

超高効率 高効率 

冷温水発生機 
３５２ｋＷ以上 １．４以上 １．２以上 

３５２ｋＷ未満 １．３以上 １．１以上 

備考 効率は、ＣＯＰ（冷房成績係数）による。 

 

イ 内燃機関類（略） 

      

２ 認定区分は次の各号に掲げるとおりとする。 

一 超低ＮＯｘ及び超高効率の両方の基準に適合するものを「グレ

ードＡＡ」と称す。 

二 低ＮＯｘ及び高効率の両方の基準に適合するもの（前号に該当

するものを除く。）を「グレードＡ」と称す。 

三 前２号の規定にかかわらず、水素燃料を使用する蒸気ボイラー

であって、低ＮＯｘの基準に適合するものを「グレードＨ」と称

す。 

 

 

 

 

第４条 低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の認定を受けようとする者

（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げる事項を記載した様

式１による認定申請書を知事に提出しなければならない。ただし、

水素燃料を使用する蒸気ボイラーについては、第八号の記載を省略

することができる。 
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 第一号から第八号まで（現行のとおり） 

２、３及び４ （現行のとおり） 

 

 

第５条 （現行のとおり） 

 

（認定） 

第６条 知事は、第４条第１項の認定申請書の提出があったときは、

認定委員会の意見を聴いた上で、当該申請に係る機器をグレードＡ

Ａ、グレードＡ、グレードＨＨ又はグレードＨとして認定するか否

かを決定する。 

２ 前項の決定においては、第３条の認定基準に基づき次に掲げると

おり認定するものとする。 

 一 超低ＮＯｘ及び超高効率に適合した機器は「グレードＡＡ」と

して認定する。 

 二 低ＮＯｘ及び高効率に適合した機器（前号に該当するものを除

く。）は「グレードＡ」として認定する。 

 三 前２号の規定にかかわらず、水素燃料を使用する蒸気ボイラー

又は温水発生機であって超低ＮＯｘに適合した機器は「グレード

ＨＨ」として認定する。 

 四 第一号及び第二号の規定にかかわらず、水素燃料を使用する蒸

気ボイラー又は温水発生機であって低ＮＯｘに適合した機器（前

号に該当するものを除く。）は「グレードＨ」として認定する。 

３ （現行のとおり） 

 第一号から第八号まで（略） 

２、３及び４ （略） 

 

 

第５条 （略） 

 

（認定） 

第６条 知事は、第４条第１項の認定申請書の提出があったときは、

認定委員会の意見を聴いた上で、当該申請に係る機器をグレードＡ

Ａ、グレードＡ又はグレードＨとして認定するか否かを決定する。 

２ 前項の決定においては、第３条の認定基準に基づき次に掲げると

おり認定するものとする。 

 一 超低ＮＯｘ及び超高効率に適合した機器は「グレードＡＡ」と

して認定する。 

 二 低ＮＯｘ及び高効率に適合した機器（前号に該当するものを除

く。）は「グレードＡ」として認定する。 

 三 前２号の規定にかかわらず、水素燃料を使用する蒸気ボイラー

であって低ＮＯｘに適合した機器は「グレードＨ」として認定する。 

 

 

 

 

 

３ （略） 
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（認定書の交付等） 

第７条 知事は、低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の認定を決定した

ときは、当該申請者に対し、様式２の１、様式２の２、様式２の３又

は様式２の４による認定書（以下「認定書」という。）を交付する。 

２及び３ （現行のとおり） 

 

第８条から第１３条まで （現行のとおり） 

 

 

（認定書の交付等） 

第７条 知事は、低ＮＯⅹ・低ＣＯ２小規模燃焼機器の認定を決定した

ときは、当該申請者に対し、様式２の１、様式２の２又は様式２の

３による認定書（以下「認定書」という。）を交付する。 

２及び３ （略）  

 

第８条から第１３条まで （略） 

 

 


